
Allgemeine Formel der Zustandszahl
gemäß DVGW-Arbeitsblatt G685

Seite 1 von 1 Stand: Dezember 2020
Hertener Stadtwerke GmbH · Herner Straße 21 · 45699 Herten · Tel.: 02366/307-0 · E-Mail: stadtwerke@herten.de
Amtsgericht Recklinghausen HRB 2724 · Geschäftsführer: Thorsten Rattmann · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Matthias Müller

Allgemeine Formel:
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Legende:

Kürzel Beschreibung

z Zustandszahl

T
n

Normtemperatur = 273,15 K

T
eff

Abrechnungstemperatur 288,15 K (15°C + 273,15 K)

P
amb

Luftdruck am Gaszähler = 1.016 mbar - (0,12 mbar * H. ü. n. N.)

P
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Überdruck am Gaszähler ggü. d. örtlichen Luftdrucks

P
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Wasserdampfpartialdruck = 0

p
n

Normdruck = 1.013,24 mbar

K Kompressibilitätszahl = 1


