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Allgemeine Formel:

z=Tn/Teff × ((pamb+ peff- φ × ps ) /pn ) × 1/K

Legende:

Kürzel Beschreibung

z Zustandszahl

Tn Normtemperatur = 273,15 K (0°C)

Teff Abrechnungstemperatur 288,15 K (15°C)

pamb Luftdruck bezogen auf geographische Höhe = 1.014,8 mbar - 0,114 mbar/m * h

peff Effektivdruck (am Gasdruckregelgerät)

pH2O Wasserdampfpartialdruck φ × Ps = 0

pn Normdruck = 1.013,25 mbar

K Kompressibilitätszahl = 1

h geographische Höhe


